PIANTA PIANO PARCHEGGIO E STABULARIO - STATO DI PROGETTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ENERGIA CLIMATIZZAZIONE - SCALA 1:100

LEGENDA SIMBOLI

M Quadro elettrico generale climatizzazione Edificio 5 - Esistente,
A oggetto di modifiche (Simbolo generico)
Linee di energia in canale metallico con coperchio esistente,
: : staffato in vista a parete o soffitto
_——— Linee di energia in tubazione sotto massetto esistente
[ [ | Conduttura diretta verso l'alto (punto di salita cavi)
L] L]
D Pozzetto ispezione linee elettriche esistente (simbolo generico)

Linea elettrica alimentazione pompa di calore di nuova installazione impianto
"GF1™
cavo tipo FG7(O)R sezione 3x(1x95)+1N70+1PE70 mmgq (esistente)

Linea elettrica alimentazione pompa di calore di nuova installazione impianto
"GF3/GF4":
cavo tipo FG7(O)R sezione 3x(1x70)+1PE35 mmq (nuova installazione)
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/ Linea elettrica (esistente) alimentazione
quadro pompa di calore impianto "GF1" e
Punto di salita al piano primo linea I linea elettrica (di nuova realizzazione)
elettrica (esistente) alimentazione pompa alimentazione quadro pompa di calore
di calore impianto "GF1", entro canale \ : impianto "GF3/GF4", passanti entro I::>
metallico dim. 150xh75 mm tubazione sotto massetto

Dim.: 20110 mm _Dl elettrica (di nuova realizzazione)
I

| // canale metallico dim. 150xh75 mm E DI F I C I O 5
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| Linea elettrica (di nuova
I . . . realizzazione) alimentazione
i a";Zﬁ;;?ﬂ';ﬁ)ﬁ;:;eir:;)ore quadro pompa di calore impianto
i CAVEDIO impianto "GF1", passante entro EJEZZZG':: e ,S%?tzs;r;tseseer:ttgo
i || canale metallico
,/— Punto di salita in copertura linea elettrica ESISTENTE ) 1 s‘“l‘ﬁu
| (esistente) alimentazione pompa di calore | | | RICERCHE
i impianto "GF1", passante entro canale [
z metallico dim. 150xh75 mm
| Linea elettrica (esistente)
| \ alimentazione quadro pompa di "
- calore impianto "GF 1", passante S d R h
: =1 ‘{ ‘{ entro tubazione sotto massetto a r eg n a I Ce rC e
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i Det. DG n° 122 del 28/01/2016
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! PROGETTO ESECUTIVO PER I NUOVI IMPIANTI DI
: T — CONDIZIONAMENTO DEL PARCO SCIENTIFICO, SEDE DI PULA
i alimentazione quadro pompa di
i C /_ calore impianto "GF3/GF4" entro
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Punto di arrivo linea elettrica
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L T " (esistente) alimentazione pompa
~\ ;;" di calore impianto "GF1",
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EDS-T7 STATO DI PROGETTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ENERGIA
CLIMATIZZAZIONE

passante entro canale metallico
dim. 150xh75 mm

Scala: 1:100 data: MARZO 2016 rev.: 0
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Punto di salita a parete linea elettrica

(esistente) alimentazione quadro pompa IL TECNICO: COMMITTENTE:
di calore impianto "GF1" entro canale
metallico dim. 200xh75 mm INGEGNER STEFANO USAI SARDEGNA RICERCHE

VIA CESARE BATTISTI 25
09031 ARBUS

TEL. 3470891835

E-MAIL: ste.usa@tiscali.it
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