LEGENDA

Valvola di intercettazione, se non diversamente indicato, il diametro

ﬁms Tubazioni andata e ritorno acqua refrigerata
con indicato il diametro nominale
Sm‘) Tubazioni andata e ritorno acqua calda
con indicato il diametro nominale
SMS Tubazioni andata e ritorno acqua refrigerata ventilconvettori
con indicato il diametro nominale
Gwﬁ Tubazioni andata e ritorno acqua calda ventilconvettori e batterie
di post-riscaldamento con indicato il diametro nominale
SC'De_S Tubazione di scarico condensa ventilconvettori con indicato
il diametro esterno
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& lo stesso della tubazione
‘ ‘ ‘ 4~ Valvola a farfalla, se non diversamente indicato, il diametro
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& lo stesso della tubazione

Valvola di regolazione, se non diversamente indicato, il diametro
& lo stesso della tubazione

Ventilconvettore del tipo verticale da incasso, con alimentazione a 4 tubi
con indicata la grandezza di riferimento

Ventilconvettore del tipo " a cassetta” per installazione nel controsoffitto
con indicata la grandezza di riferimento

Batteria di postriscaldamento ad acqua calda con indicato il riferimento all' UTA
il numero progressivo della batteria, la portata d'aria nominale in I/s
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| | | E
e la potenza termica in kW

La potenza termica si intende calcolata alla massima condizione di lavoro (pari a 174 l/s)
nel caso di modifica della superficie dei locali.

NOTE
Disegno valido solo per gli impianti.
La disposizione degli arredi interni & puramente indicativa.

Per i diametri delle tubazioni all'internc dei cavedi, vedere schema altimetrico.

Se non diversamente indicato, le tubazioni si intendono installate all'interno
del controsoffitto

Se non diversamente indicato, il diametro delle tubazioni si intende DN15
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Consorzio 21

Responsabile del Procedimento:
ing. Lucia Sagheddu
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Edificio 2, Localitd Piscinamanna — 090710 Pula (Cagliari)
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Coordinamento:
geom. Giovanni Salvatore Lilliu
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