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WTI'EIZI CARIGO MONTANTE DI SCARICO

CONDENSA Dep3

T

BLOCCO - 3 -

BLOCCO - 2 -

BLOCCO -1 -

LEGENDA

ﬁm‘s Tubazioni andata e ritorno acqua refrigerata
con indicato il diametro nominale
&%S Tubazioni andata e ritorno acqua calda
con indicato il diametro nominale
&m Tubazioni andata e ritorno acqua refrigerata ventilconvettori
con indicato il diametro nominale
&wﬁ Tubazioni andata e ritorno acqua calda ventilconvettori e batterie
di post-riscaldamento con indicato il diametro nominale
&C'De_s Tubazione di scarico condensa ventilconvettori con indicato
il diametro esterno
= Valvola di intercettazione, se non diversamente indicato, il diametro
e lo stesso della tubazione
I~ Valvola a farfalla, se non diversamente indicato, il diametro
e lo stesso della tubazione
E Valvola di regolazione, se non diversamente indicato, il diametro
e lo stesso della tubazione
Ventilconvettore del tipo verticale da incasso, con alimentazione a 4 tubi
FCI3 con indicata la grandezza di riferimento
| st Ventilconvettore del tipo " a cassetta” per installazione nel controsoffitto

-— — con indicata la grandezza di riferimento

&1 Batteria di postriscaldamento ad acqua calda con indicato il riferimento all' UTA
BP il numero progressivo della batteria, la portata d'aria nominale in I/s
e la potenza termica in kW

La potenza termica si intende calcolata alla massima condizione di lavoro (pari a 174 I/s)
nel caso di modifica della superficie dei locali.

NOTE
Disegno valido solo per gli impianti.
La disposizione degli arredi interni & puramente indicativa.

Per i diametri delle tubazioni all'interno dei cavedi, vedere schema altimetrico.

Se non diversamente indicato, le tubazioni si intendono installate all'interc
del controsoffitto

Se non diversamente indicato, il diametro delle tubazioni si intende DN15

MEOQ001| Codice della struttura utilizzata nella relazione Legge 10/91

commitiente Responsabile del Procedimento:

Consorzio 21 ing. Lucia Sagheddu

Edificio 2, Locdalitd Piscinamanna — 09010 Pula (Cagliari) Coordinamento:
Telefono 070.924322.04 Telefax 070.924322.03 geom. Giovanni Salvatore Lilliu

progetto architettonico Partners

Gregotti Associati Studio

Augusto Cagnardi
Via Matteo Bandello 20 — 20123 Milano Vittorio Gregotti

Telefono 02.4814141 Telefax 02.4814143 Architetti

progetto strutturale
Studio Ingegneria Abis Associati

Via Carloforte 41 — 09123 Cagliari
Telefono 070.670190 Telefax 070.670190

progetto impianti di condizicnamento
Manens Intertecnica S.r.l.

Via Campofiore 21 — 37129 Verona
Telefono 045.8036100 Telefax 045.8033954

progetto impianti elettrici e speciali
ing. Andrea Costaglioli

Via Corsica 96 — 09126 Cagqliari
Telefono 070.300481 Telefax 070.344462

progetto impianti idrico sanitario, antincendioc e gas tecnici
ing. Andrea Marras

Via della Pineta 148 — 09126 Cagliari
Telefono 070.3481659 Telefax 070.3481659

progetto viabilita esterna
Studio Associato Cocco-Trombino

Via Pitzolo 26 — (09128 Cagliari
Telefono 070.454146 Telefax 070.454146

progetto rete idrica fognaria antincendio esterna
ing. Giovanni Mura

Via C. Battisti 1/B — 08015 Macomer
Telefono 0785.70640 Telefax 0785.70850
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