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Avria di rinnovo

ASSONOMETRIA

Copertura leggera

(pendenza 5%)

Canali tessili rinforzati

UTA

Aria espulsa

\ Pompa di calore

Canale metallico spiralato
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Aria esterna di rinnovo

Recuperatore di calore

Vano tecnico
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Griglie di ripresa 200x400

(in ambiente)

RC Recuperatore di calore a flussi incrociati
uT Unita di trattamento aria semplificata
CODICE DESCRIZIONE
PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO

%

Griglie di ripresa 200x400

(in ambiente)
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