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IDENTIFICAZIONI CAVEDI PRINCIPALI E CAVI DI ENERGIA

CVo1| |CV02 CV05 Cvog | [CV010| [CVO11
N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 160 mm - ENERGIA N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 160 mm - ENERGIA N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 110 mm - ENERGIA
N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - SEGNALI N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - SEGNALI
FG7R 0.6/1 kV EPR| IG 110 m
3x(1X70) + 1x35 FG7R0.6/1 kV EPR| IG IGI10 m 110 m | FG70R 0.6/1 kV EPR| 5 80m
3x(1X70) + 1x35 3G4
FG70R 0.6/1 kV EPR| 6 6 75m 75m | FG70R0.6/1 kV EPR| EO-1 80m
CV03 3G6 3G6 3G16
FG70R 0.6/1 kV EPR| 5 5 80m 80 m
N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - ENERGIA 3G4 3G4
N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - SEGNALI FGTOR 06T W PR Eo 580 Ty
FG70R 0.6/1 kV EPR ‘ 6 75m | 3G16 3G16 Ccvo7 | |cvog
3G6
N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - ENERGIA
N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - SEGNALI
CV06 FG70R 0.6/1 kV EPR| QCt 25m
5G10
CVo4 N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 110 mm - ENERGIA

N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 160 mm - ENERGIA

N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - SEGNALI

N.1 CAVIDOTTO INTERRATO @ 63 mm - SEGNALI FG70R 0.6/1 KV epr | 5 5 som 80m
FG7R 0.6/1 kV EPR| IG 110 m | 3G4 3G4
3x(1X70) + 1x35 FG70R 0.6/1 kV EPR| EO-1 EO-80m 80m
FG70R 0.6/1 kV EPR| 6 75m | 3G16 3G16
3G6
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Impianto di terra

esistente

Collegamento all'impianto
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di terra esistente

Al quadro biomassa tramite n.2 tubi
in PVC rigido posati a vista

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO
SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
Q0 QUADRO ELETTRICO A VALLE CONTATOREENEL | ————— CAVIDOTTO INTERRATO A DOPPIA PARETE IN PVC
POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE
QGL QUADRO ELETTRICO GENERALE LABORATORIO A DIMENSIONI B0XB0X80 cm
POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE
QC1 QUADRO ELETTRICO CENTRALE 1 B DIMENSION! 60KG0x60 cm
[@ZI PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTI ELETTRICI 2 COLLETTORE DI TERRA
_______ CONDUTTORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO DI SEZIONE xon MORSETTO DI CONNESSIONE CORDA DI RAME NUDO A
50 mmq (ESISTENTE) CRIMPARE
_________ CONDUTTORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO DI SEZIONE
50 mmq
Consegna ENEL
/(Bassa Tensione)
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LEGENDA APPARECCHIATURE ESTERNO

SIGLA DESCRIZIONE SIGLA DESCRIZIONE
1 CAMPO FOTOVOLTAICO DA 8 kWp 5 STAZIONE METEO
2 TURBINA EOLICA 3 kW 6 POMPA DA VUOTO
E ESSICATORE AD ASSORBIMENTO 9B SCAMBIATORE DI CALORE (GENERATORE PEMFC)
Ci COMPRESSORE (potenza assorbita 15 kW) RA ESSICATORE D'ARIA COMPRESSA A REFRIGERAZIONE
C2 COMPRESSORE (potenza assorbita 11.3 kW)
PARTICOLARE COLLEGAMENTO IMPIANTO DI TERRA
CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE
DN DISPERSORE DI FATTO EQP PRINCIPALE M MASSA
CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE
DA DISPERSORE INTENZIONALE EQS SECONDARIO ME MASSA ESTRANEA
COLLETTORE (O NODO)
CT CONDUTTORE DI TERRA MT PRINGIPALE DI TERRA PE CONDUTTORE DI PROTEZIONE
|
IMPIANTO e | PE EQS ME
FOTOVOLTAICO @ —mimmmmem . . g TUBAZIONI IDRICHE
(in pre\/isione) i : TUBAZIONI GAS
. ! M
! |
! . . MACCHINE
I CONDIZIONAMENTO
. i
IMPIANTO ) L : :
EOLICO |l @ ® CANALIZZAZIONI
i ! i CONDIZIONAMENTO
| | 1
ALTRI PE Lo !
DISPOSITIVI @ oo T |
Lo O é PRESE ELETTRICA
o i ! FORZA MOTRICE
I |
GENERATORE PE 11 :
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\Corda di rame crudo
@ 50 mm (esistente)
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CODICE

DESCRIZIONE

PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
SARDEGNA RICERCHE

IMPRESA

Aiuola esterna

&\//

Banchina

OGGETTO
PLANIMETRIA AREA ESTERNA IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
UBICAZIONE QUADRI ELETTRICI IMPIANTO DI TERRA
PROGETTISTA i\ij% ORDINE INGEGNERI TAVOLA
@E PROVINCIA CAGLIARI
N. 1586 Dr. ‘ﬂg FRANCO PES EL—1
FILE: SARDEGNA RICERCHE/ESECUTIVO
SCALA 1:200
COLLABORATRICE Ing. Alice Marongiu
DATA Gennaio 2014
\()\ STUDIO : Via Petrarca n. 20, Cagliari - tel. 070/48.83.33
e.mail: pes.franco@gmail.com
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