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LEGENDA APPARECCHIATURE
SIGLA DESCRIZIONE SIGLA DESCRIZIONE
1 CANPO FOTOVOLTAICO DA 8 kiWp 11B DC ELECTRONIC LOAD PER NEXA POWER MODULE
) ORENAEOLCA S e haﬂghéou(i ECARRELLATO DALABORATORIO PER NEXA POWER
3A1 INVERTER DI RETE AD ISOLA SUNNY ISLAND 1 12A gg’?qz'F?CNEEEgEﬁ;ggﬁf%LEACOMBUST'B'LE PENFC
3A2 INVERTER DI RETE AD ISOLA SUNNY ISLAND 2 128 g&f&“&gggﬂg@i&%mACOMBUST'B'LE PENFC
3A3 INVERTER DI RETE AD ISOLA SUNNY ISLAND 3 12C gf\;‘f;cpﬁgéﬁ\ggg@%mRATOR'O PER LA STAZIONE
3A4 INVERTER DI RETE AD ISOLA SUNNY ISLAND 4 17 PRESSA MANUALE A CALDO
3B1 INVERTER DCIAC 4 ki - 1 21A TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
382 INVERTER DCIAC 4 kW - 2 218 TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
3C SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE 21C TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
3D SENSORE DI TEMPERATURA MODULI FOTOVOLTAICI 21D TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
4A ARMADIO CON 16 ACCUMULATORI AL Pb, 12 V, 240 Ah 21E TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
4B ARMADIO CON 16 ACCUMULATORI AL Pb, 12 V, 240 A 21F TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
5 STAZIONE METEO 21G TAVOLO IN EDP ELETTRIFICATO
6 POMPA DA VUOTO 25 DRY BOX
8A GENERATORE DI IDROGENO TECNOLOGIA PEM 26A CAPPA CHIMICA
8B GENERATORE DI IDROGENO TECNOLOGIA PEM 268 ARMADIO ELETTRIFICATO PER STOCCAGGIO REAGENTI
9A GENERATORE DI POTENZA 5.7 KW A TECNOLOGIA PEMFC 26C ARMADIO ELETTRIFICATO PER STOCCAGGIO REAGENTI
9B SCAMBIATORE DI CALORE (GENERATORE PEWFC) 27 DEMINERALIZZATORE
10A GENERATORE DI AZOTO (Portata 21,6 Nimi) 42A MICROGASCROMATOGRAFO CON STAMPANTE E PC
108 GENERATORE DI AZOTO (Portata 3 Nimin) 428 MICROGASCROMATOGRAFO CON STAMPANTE E PC
11A STACK DA 12 kW 42C MICROGASCROMATOGRAFO CON STAMPANTE E PC
LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO
SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
( QGL QUADRO ELETTRICO GENERALE LABORATORIO — — — | CAVIDOTTOINTERRATO A DOPPIA PARETE IN PVC
Q0C %?58 FEIIQ-EIHEIggNDTllﬁﬁXPO FOTOVOLTAICO ERAZEZIEI)OI\I Ill\é ngfs% gghcn ran—uusmo INGHISA CARRABILE
QUADRO ELETTRICO DI SMISTANENTO MONTE E VALLE CANALA METALLICA PORTACAVI INSTALLATA A
Qups/1 UPS UTENZE LABORATORIO o " | QUOTAFILO CONTROSOFFITTO)
GRUPPO STATICO DI CONTINUITA - UTENZE LABORATORIO CANALA METALLICA PORTACAVI INSTALLATA A QUOTA
UPS-L (NONOGGETTODEL PRESENTEAPPALTO) |~ FILO CONTROSOFFITTO) CON SETTO SEPARATORE
Qups/2 SLJQEE’??R%TETTJ;'%%B'RSE'\Q'ZSATAMENTO MONTE E VALLE P CAMBIO DI QUOTA CANALA METALLICA PORTACAVI
UPSE| | qoupeazh N O5GEITO DEL RESEVTE APPALT) 3Ad | | NVERTER DIRETEAD SOLA
3A1 INVERTER DI RETE AD ISOLA 381 INVERTER DC/AC 4 kW
3A2 INVERTER DI RETE AD ISOLA 3B2 INVERTER DC/AC 4 kW
3A3 INVERTER DI RETE AD ISOLA

L APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI E MACCHINARI ALIMENTATI IN CAVO
[ ] APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI E MACCHINARI ALIMENTATI DA CONDOTTO A SBARRE (SEZIONE NORMALE)
L] APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI E MACCHINARI ALIMENTATI DA CONDOTTO A SBARRE (SEZIONE CONTINUITA')

N.B: TUTTI I DISPOSITIVI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN ZONEE PRIVE DI ATMOSFERA ESPLOSIVA. PER LA LORO
INSTALLAZIONE DOVRANNO ESSERE SEGUITE LE INDICAZIONI DELLO STUDIO ATEX E DELLA DIREZIONE LAVOR]
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PROGETTO
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