IDENTIFICAZIONI CAVEDI PRINCIPALI E CAVI DI ENERGIA

122

CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA
DIM. 100x75 mm

T24

CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA
DIM. 100x75 mm

T26

CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA
DIM. 100x75 mm

T29

CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA
DIM. 100x75 mm

FG21M21PV3 EPR| Q1.1 30m| FTG100M10.6/1 kV EPR | 50-ES/4 25m| FG70R06/1kV  EPR| 44 20m| FG70R06/1KV  EPR| 43 20m
2x(1X6) 5G2.5 3G2.5 5G16
FG21M21PV3 EPR| Q1.2 30m| FG70R06/1KV _ EPR| 43 20m| FG7OR06/1kV _ EPR| 49 20m| FG7OR06/1KV _ EPR| 44 20m
2x(1X6) 5G16 3G2.5 3G2.5
FG21M21PV3 EPR| Q1.3 30m| FG7OR06/1KV _ EPR| 44 20m FG70R06/1KV __ EPR| 49 20m
2x(1X6) 3G2.5 3G2.5
FG2TM21PV3 EPR| Q1.4 30m| FG7OR06/1KV _ EPR| 49 20m| | T27 FTG100M1 0.6/1 KV EPR | 50-ES/2 25m
2x(1X6) 3G2.5 CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA 5G2.5
DIM. 100x75 mm FTG100M1 0.6/1 KV EPR | 50-ES/3 25m
5G2.5
T23 T25 FG70R 0.6/1 kV EPR‘ 49 20m | ETG100M10.6/1 KV EPR | 50-ES/4 25m
CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA 3625 5G2.5
DIM. 100x75 mm DIM. 100x75 mm
FG70R0.6/1KV  EPR| 43 20m| FTG100M10.6/1 kv EPR | 50-ES/4 25m| | T28 T30
5G16 5G2.5
FG70R06/1kV __ EPR| 44 20m| FG7OR06AKkV _ EPR| 44 20m gm%@ggﬁﬁ CAVHINLAMIERA ZINCATA CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA
3625 3625 DIM. 100x75 mm
FG7OR06/1kV __ EPR| 49 20m| FG70R06/1KV _ EPR| 49 20m| FTG100M10.6/1kV EPR ‘ 50-ES/4 25m| EG70R0.6/1KV  EPR| 43 20m
3G2.5 3G2.5 5G2.5 5G16
FTG100M1 0.6/1 kv EPR| 50-ES/1 25m FG7OR06/1kV __ EPR| 44 20m
5G2.5 3G2.5
FTG100M1 0.6/1 KV EPR | 50-ES/2 25m FG7OR06/1kV __ EPR| 49 20m
5G2.5 3G2.5
FTG100M1 0.6/1 KV EPR | 50-ES/3 25m FTG100M1 0.6/1 KV EPR | 50-ES/3 25m
5G2.5 5G2.5
FTG100M1 0.6/1 kv EPR| 50-ES/4 25m FTG100M1 0.6/1 KV EPR| 50-ES/4 25m
5G2.5 5G2.5

(CAVI DI STRINGA FOTOVOLTAICO)
(ALIMENTAZIONI MACCHINE CONDIZIONAMENTO)
(ALIMENTAZIONI ESTRATTORI)

CAVI SEGNALI, MISURE, SENSORI, ECCETERA

I
I
I
I
I
| DISCESA IN LOCALE QUADRI LABORATORIO
I
I
I
I

ESTRATTORE

_ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE
ESTRATTORE

50.3
ALIMENTAZIONE

/
L ESTRATTORE
e

./.

LEGENDA APPARECCHIATURE

SIGLA DESCRIZIONE SIGLA DESCRIZIONE
1 CAMPO FOTOVOLTAICO DA 8 kWp 50.4 | TORRINO DI ESTRAZIONE TIPO FLAKT - ATEX
Q = 3000 mc/h Hstu = 100 Pa
43 | POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA REVERSIBILE 502 | TORRINO DI ESTRAZIONE TIPO FLAKT - ATEX
Q = 2500 mc/h Hstu = 100 Pa
X TORRINO DI ESTRAZIONE TIPO FLAKT - ATEX
44
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA SEMPLIFICATA 503 | '~ 5000 me/h Hstu = 120 Pa
49 | RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI | 504 | TORRINO DIESTRAZIONE TIPO FLAKT - ATEX
Q = 1200 mc/h Hstu = 250 Pa

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

— —-— | CANALA METALLICA PORTACAVI

PUNTO DI ALLACCIO UTENZA (POMPA DI CALORE,
JEL ESTRATTORE, MACCHINARIO, APPARECCHIATURA,

.- L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI -

FOTOVOLTAICI E ESCLUSA DAL PRESENTE l
APPALTO, MENTRE SONO COMPRESI | |
CABLAGGI

;
/
/

UTA, ECC)
CAMBIO DI QUOTA CANALA METALLICA
E/ﬁ PORTACAVI 3 SCATOLA DI DERIVAZIONE A VISTA IP55
TUBAZIONE TIPO RK A VISTA Eﬁ RISALITA DISCESA TUBAZIONE TIPO RK A VISTA
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ALIMENTAZIONE =~ ~.
POMPA DI CALORE / .
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@] %

UTA

/ 5;
/
44&7\ 50.4 \—
- \47/ ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE
;

)
> /

/
L /
/
49W ALIMENTAZIONE
~/ RECUPERATORE
~7/

) DI CALORE

ESTRATTORE

CODICE

DESCRIZIONE

PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
SARDEGNA RICERCHE

IMPRESA

OGGETTO
PLANIMETRIA COPERTURA - PREDISPOSIZIONE E CABLAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PROGETTISTA 5[ ORDINE INGEGNERI TAVOLA
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