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BOMBOLAI BOMBOLE COMMERCIALI - IN AREA CORTILIZIA
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= Valvola d'intercettazione ad azionamento pneumatico, tipo NC monostabile, interfacciata agli impianti
di rivelazione
CODICE DESCRIZIONE
PROGETTO

IMPIANTI E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGIE SOLARI A
CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER E DEI LABORATORI BIOMASSE

presso la sede del "Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili"

VI strada Ovest, Macchiareddu, Comune di Uta

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

SARDEGNA RICERCHE

IMPRESA

OGGETTO
SCHEMA GENERALE IMPIANTO LABORATORIO BIOMASSE
PROGETTISTA + ORDINE INGEGNERI TAVOLA
aﬁ+ PROVINCIA CAGLIARI
N, 1586 Dr. ‘ﬁg FRANCO PES GAS—5
SCALA
COLLABORATRICE Ing. Alice Marongiu
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