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400V S0Hz 15kA ® ® Py Py
Da Quadro:
Partenza: arrivo da UPS 7,5 kVA
Cavo [mm?]: 1(5G6) _ _ _ _ _ _
Lunghezza [m]: 20
Frequenza [Hz]: 50 y\ N d \\\\\\\\ ’ ’ ’ ’ ’
Qu QBU Qu1 Qu2 Qu3 QU4
Tensione [V]: 400/230 _H_ _H_ _H_ _H_ _H_
Polarita’: quadripolare L1+L2+ L3+N+PE v ,wz%mmwmmmm,k.mo?zao A CHIAVE _u u .u _u v
Tipo morsetto: TRl
Id 0]o MANUTENZIONE Id
Numerazione morsetto: 110 PREFERENZIALE
0] 1 GUASTO UPS
NOTA: inserire spie presenza tensione su sbarra sotto UPS
A % s A
Utenza ALIMENTATORE 24VDC Utenza ALIMENTATORE 24VDC Utenza RISERVA Utenza PLC
S igla utenza USCITA DA UPS INTERBLOCCO MECCANICO A CHIAVE BYPASS ESTERNO UPS ALIMENTATORE 1 - 24VDC ALIMENTATORE 2 - 24VDC RISERVA PLC
o NON CHIUDERE CONTEMPORANEAMENTE 20A - 24VDC 20A - 24VDC
Descrizione USCITA UPS E BYPASS ESTERNO STRUMENTI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6,75 514 0,6 0,54 06 06
CORRENTE (lb) [A] 11 11 2,887 2,598 2,887 2,887
CosFi 09 09 09 09 0,9 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE SCHEMA FOGLIO 6 SCHEMA FOGLIO 6
MARCA TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC.
MODELLO CBOH+Vigi A CBOH CB0H C60H CB0H CBON+Vigi A
Esecuzione
TIPO
PROTEZIONE In [A] —/—118 /16 —I-10 ~/—10 ——10 —/-10
Im [A] —/—1160 ——160 ——{100 —4—100 —I—H00 —/—1100
P.d.L [KA] 15 15 15 15 15 2
| differenziale [A] 03-A - - - 0,03-A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
S _© la FG160M16 0,6/1kVIFG17 PE - FG17 450/750V FG17 450/750V FG160M16 0,6/1kV FG160M16 0,6/1kV
Lunghezza [m] 2 - 2 2 2 20
LINEA POSA 143/C 12_/30/0,8 - INTERNO QUADRO INTERNO QUADRO 143/C 12_/30/0,672
Sezione [mmq] 1(4x1,5/H1PE1,5) 3X1,5) 3X1,5) 1(361,5)
Portata (Iz) [A] 18 - 16 16 16
TITOLO .Q_U, R COMMITTENTE FILE FOGLIO I SEGUE
IMPIANTO PER L'ADDUZIONE, IL DEPOSITO E IL muMIM m Sardegna Ricerche EAB oooochoszqm w%nm 4
CONTROLLO DI FLUSSI DI GAS DEGLI IMPIANTI PILOTA SCHEMA UNIFILARE g%%@m@ °© Piattaforma energie rinnovabili . _ ' .
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