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Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza Utenza
Sigla utenza SERB. C02 SERB. C02 DA-02 DA-03 UB-01 UB-02
o 89 90 110 1M 112 115
Descrizione T BT fT T T FT
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
CORRENTE (lb) [A] 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144
CosFi 09 09 09 09 09 0,9 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC. TIPO SCH. ELEC.
MODELLO STI Gr. 8.5x31.5 STIGr. 8.5x31.5 STI Gr. 8.5x31.5 STI Gr. 8.5x31.5 STIGr. 8.5x31.5 STI Gr. 8.5x31.5 STI Gr. 8.5x31.5
Esecuzione
TIPO
PROTEZIONE In [A] -4 —/-I4 /{4 —I—l4 14 ] ——/4
Im [A] -9 —19 /{9 ——/9 19 19 ——/9
P.d.L [KA] 50 50 50 50 50 50 50
| differenziale [A] - - - -
DISTRIBUZIONE Comente continua +- Corrente continua +- Corrente continua +- Corrente continua +- Comente continua +- Corrente continua +- Comente continua +-
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FG180M16 0,81KVIFG17 PE FG160M16 0,6/1kVIFG17 PE FG160M16 0,6MKVIFG17 PE FG160M16 0,6/1KVIFG17 PE FG180M16 0,6/1kVIFG17 PE FG160M16 0,6MKVIFG17 PE FG160M16 0,6/1KVIFG17 PE
Lunghezza [m] 70 70 70 70 70 70 70
LINEA POSA 143/A2__2/30/0.8 143/A2_2/30/0,8 143/A2__2130/0,8 143/A2__2/30/0,8 143/A2__2/30/0,8 143/A2_2/30/0,8 143/A2__2/30/0,8
Sezione [mmq] 1(2x1,5/+(1PE1,5) 1(2x1,5)+(1PE1,5) 1(2x1,5)+(1PE1 5) 1(2x1,51+(1PE1,5) 1(2x1,5)+(1PE1,5) 1(2x1,5)4{1PE1,5) 1(2x1,5/H1PE1,5)
Portata (Iz) [A] 15 15 15 15 15 15 15
TITOLO % ,.2\. COMMITTENTE FILE FOGLIO I SEGUE
IMPIANTO L'ADDUZIONE, IL DEPOSITO E IL e g - m Im m MN_.Qmm:m Ricerche ELAB. ooooomomoz%. m%%. .
DELLA PIATTAFORMA  ENERGIE RINNOVABILL  IMPIANTO SCHEMA UNIFILARE L 8Reetn Piataforma energie rinovat |
ELETTRICO Zuzs%0 R VI Str Ovest, 09010 Uta CA PIsEaNo 006-EL R 01 - 19/07/2021
RIS T3
2 3 _ HEETESS 6 7 _ 8
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